
Viessmann Vitodens 100-W-B1HA

Névleges hőteljesítmény: Q=8,8-35,0 kW

Névleges hőterhelés: Q=8,0-31,9 kW

Gázterhelése Vg=3,46 m3/h

Gázcsatlakozó 3/4"

C33; IPX4D

As.kp.: +1000 mm
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105 Tornaszoba

74,17 m²

106 Szem.

tartózkodó

101 Kazánház

2,97 m²
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AHA MOFÉM gömbcsap

Szűkítés

Védőcső

JELMAGYARÁZAT

Meglévő gázvezeték

Építendő gázvezeték

Megjegyzés:

-Gázkészülékek flexibilis csöves kötése esetén a készülék előtti

gömbcsap helyett hőre és csőtőrésre szakadásra záródó szerelvényt

kell beépíteni!

-A terv megfelel a 54/2014. (XII.5) BM., és a 253/1997. (XII.20.) Korm.

rendeleteknek.

-Fal- és födémáttörések csőhüvelyekkel történjenek!

-A betervezett zárt égésterű gázkazán elektromos védettsége: IPX4D

-Fogyasztói főelzáró szerelvény, valamint a háztartási gázmérő előtti

szerelvény (fogyasztói főcsap) zártházas kivitelű legyen.

-A gázvezeték a homlokzati szigetelésben vezetve

-A szigetelésben vezetett gázvezeték iránytöréseinél a későbbi

nyomvonal azonosíhatóság miatt villamos doboz elhelyezése

szükséges.

- A gázmérőhely POD azonosítója: 39N050216882000L

gáz szűrő

Flexibilis gázvezeték
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Gázellátás tetőtér alaprajz

Rajzszám:

Gg-2
350x370 mm


